Gmina Klembow

ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembow
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez L%u,ﬁ._-‘lb—“g i,
na Rozwéj Cyfrowy - Polska Unig Europejska q% SKA
Postepowanie nr: ZP.271.2.6.2025 Klemboéw, dnia 5 marca 2025 r.

Informacja Zamawiajgcego

W zwigzku ze ztozonymi przez Wykonawcédw wnioskami o wyjasnienie tresci zapytania
ofertowego w postepowaniu pn.: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni Urzedu
Gminy w Klembowie, Zamawiajacy — Gmina Klembodw, zamieszcza tre$¢ zapytan wraz

z wyjasnieniami do ww. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego:

Pytania:
1. Czy Zamawiajgcy dopusci UPS o mocy 2000 VA / 2000 W, ze wspotczynnikiem mocy PF = 1.

2. Czy Zamawiajacy dopusci UPS z gniazdami wyjsciowymi w konfiguracji 8xC13 i 1xC19.
Gniazdo C19 w standardzie zasilania i obcigzenia przekracza moc urzadzenia UPS

i podtgczenie dwdch odbiornikéw bedzie powodowadé przecigzanie zasilacza.

3. Prosze o wyjasnienie pojecia zestaw RBC — pojecie RBC jest zastrzezong nazwga handlowa
marki APC. Prosze o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie po przez ten parametr.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza UPS wyposazony w gniazda wyjsciowe: 8 sztuk C13 i 1 sztuka
C19°?

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza UPS juz wyposazony w karte SNMP umieszczong

w inteligentnym slocie na modut rozszerzen, co zapewni komunikacje przez port RJ45 ?

Odpowiedzi:

1. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza UPS o mocy 2000 VA / 2000 W, ze wspotczynnikiem mocy
PF=1.

2. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza UPS z gniazdami wyjsciowymi w konfiguracji 8xC13 i 1xC19.
3. Zamawiajgcy dokonuje zmiany Opisu Przedmiotu Zamdwienia (OPZ), poprzez wykreslenie
pojecia , llos¢ zestawéw RBC: 1”.

4. Tak.

5. Tak.

/-/Rafat Mathiak
Wéjt Gminy Klembdw
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